
 

 

MEJORAMIENTO BARRIAL VILLA EL LIBERTADOR  

OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

El sector de barrio Villa El Libertador comprendido en el polígono formado por las calles 

Carmelo Ibarra, Calamuchita, Tilcara, Chiclayo, Gobernación, Calamuchita y Francisco de 

Mauro, actualmente tiene iluminación de más de 20 años con tecnología de baja prestaciones 

y eficiencia. 

El presente proyecto permitirá a los transeúntes del polígono de intervención contar con un 

sistema de iluminación moderno y de calidad, diseñado en base a tres aspectos 

fundamentales: Seguridad eléctrica, ahorro de energía y calidad del servició. De esta manera, 

al finalizar la obra se contará con iluminación acorde a lo exigido por la Normativa IRAM-AADL 

J 2022, que será confortable y robusta. 

El nuevo sistema de iluminación estará construido por nuevos tableros de comando de doble 

aislación, tendido eléctrico aéreo, luminarias LED montadas sobre columnas nuevas de acero. 

Como criterio de diseño se utilizaron: 

- Los valores que rige la Norma IRAM AADL J2022, considerando calzada residencial 

(TIPO F) 

- Un ancho de calzada promedio de ocho metros 

- Altura de columnas de ocho metros de altura libre 

- Disposición Unilateral (1) 

- Flujo de la Luminaria (13000 lm) 

Mediante estos datos se calculó la distancia entre columnas entre 25 y 30 metros. 

 

Finalmente se instalarán doscientas sesenta y tres (263) columnas metálicas rectas de 8 

metros en la parte vial del polígono con luminarias LED viales. 

 

También se intervendrán dos plazas ubicada en Av. De Mayo esquina calle Chicalco la primera 

y calle Villa Maria esquina Bogotá la segunda con todo el sistema de iluminación nuevo: 

- Instalación de dieciocho (18)  columnas rectas de 4 metros con farolas LED. 

- Instalación de cinco columnas rectas de 8 metros con artefacto LED vial.  

- Se instalarán cuatro (4) columnas rectas de 7  con proyectores LED (6 en 

total.). 



REFERENCIAS:

Potencia

Conductor de Al-Al  aislado con polietileno reticulado de 1x25mm2

s/ET1005 - E.P.E.C, PROYECTADO.

artefacto s/ plano AP C-006 tipo D y AP C-008  con artefacto LED -PHILLIPS

XCEED-BRP372 M1 64 LED, calidad similar o superior. PROYECTADO.

PROYECTADO.

ESCALA:

S/E

FECHA ACTUALIZ.:

07/05/2017

ANTEPROYECTO

VILLA EL LIBERTADOR.
PLANO

1 de 3

Dpto. Estudios y Proyectos.

Dpto. Estudios y Proyectos.

ET1005 y 1001 de la E.P.E.C, Proyectado.

NOTA:

abarcadas por los corredores seguros de la ciudad.


